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Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer: 06368/24 Eingangs-Datum: 21.06.2024
Probenbezeichnung: Trinkwasserqualitat (Mindestuntersuchung inkl. TWVO neu)

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Dipl.-Ing. Josef Schénleitner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0702 (Grundwasser; DIN 38402-13:1985)
Art der Probenahme: Stichprobe :
- Ort der Probenahme: GD Anif, TWA; SK Brunnen Zaunerhof
Probenahme-Datum: 21.06.2024 Probenahme-Uhrzeit: 10:30

Witterung: Leicht Bewolkt

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral
AAgmM400 (ONORM M 6620)

Te tur: o H-Wert: , el. Leitfahigkeit:
Pec2a Eﬁiﬁoﬂ) M1£02°C ooos onorm ENFTSO 10523) 7,41+£0,23 Pc00B (DIN EN 2788?’, 2zecy 730 £27 uSicm

Labor-Daten
ProbengeféBe: institutseigene Glas- und Kunststoffgeféie
Bearb.-Zeitraum: 21.06. - 22.07.2024

Die vorliegenden Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitadtsnachweis. Fir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Priifstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor’) entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Priifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prifstelle nicht gewéhrieistet. In solchen Fallen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieRlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
»~Probenahme-Daten” (u.a. zu Probenidentitét, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer Ubermittelt, fur ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Ubernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemé0 nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung ader Versffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prafstelle.
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Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerte TWV N F
gg;‘g‘{glﬁ EN ISO 10522:2012) - 7,31 +£0,23 6,5-9,5()
YT X TR usfem | 631 £24 2500 ()
B o PH 4.3 mmoll 6,82 £0,31
e o e r0s8) °dH 19,0 £1,6 X
S oo mmoll 3,39 £0,28 X
F(?c?);?g)?rqa ;Tc;a.sg?zoos) °dH 19,0 +0,9
PR o s 000 HCO; | mgl | 416 £19
Pt (NN 186 Bag7 1005) o, mg! 0,64 £0,10 5)
PAcrch(gmgsToe-s;was) NH," mg/l <0,02 - 0,5 (1)
yciggfist(om EN 26777:1993) NO, mg/l <0,003 - 0,1(P)
ygggaafom EN ISO 10304-1:2009) NO; mg/l 8,4 £04 50 (P)
yc?)ﬁ';i?'oﬂ EN ISO 14911:1999) Na* mg/l 21 +1 200 (1)
:’S:%EQU(EN EN 1SO 14911:1999) K mg/l 3,3 +0,2
mgzgsar:gﬂgmso 14911:1998) Mg** mg/| 26 £1
Ec%lzgi(%m EN ISO 14911:1999) Ca* mg/l 92 +4
Scl&ljgl('li)cllN EN ISO 10304-1:2009) cr mg/| 28 +2 200 (1)
Ec%!)faa(tnm EN 1SO 10304-1:2009) So* mg/| 5,6 +0,3 250 ()
Paots (ONGPI M So0 108 Fo | mgn | <008 - 0.2()
g"cgzr:?;ﬂ 5’53?22";1‘98%‘?3??* Mn mg/! <0,05 - 0,05 (1)
5355‘ (2;|ﬁ EN 1S 6222:1909) KBE/ml 22 12 100 ()
PKn%Eg (7E:IE\I: EN 1SO 6222:1999) KBE/ml 3 +2 20 (1)
g&l}iofz%r(r;ﬁ E'E(Nelisr?)%soa-tzo‘lﬂ KBE/0OmI|  n.n. - owm
Erh&)%i(om EN IS0 9308-1:2017) KBE/100mlI|  n.n. - 0(P)
Er:otc%roo(gﬁqk;\? %o 7899-2:2000) KBE/100ml| n.n. - 0 (P)
gﬁﬂ%’éﬁoﬁf ug/l <0,025 - X
;ﬁrggg&%’%ﬂﬁure (PFBA) g/l <0,01 - X| X
P eray. ot fonsdure (PFBS) ug/l <0,01 - x| x
D e s pe re (PFPeAl gl <0,01 - x| x
glﬁrgégg;%?ggﬁr_\;ulfonséure (PFPeS) ug/! <0,01 : X x
DA ser g e (PRHXA) ngl | <001 : x| x
glﬁrggg(%:l?);;?iglfonsﬁure (PFHxS) ughl <0,01 ) x | x
D i e ure (PFHPA) | ug/i <0,01 . x| x
;ﬁr;fégcg;h;gga%saulfonséure (PFHpS) ug/! <0,01 ) x| x
D s FOA) b <0,01 - x| x
[I;ﬁrsfég(g:ozt::tzgﬂﬁlfonséure (PFOS) ug/l <0,01 ) _X %

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachwels. Fur Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle

gHydrologigche Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
rUfstelle nicht gewéhrleistet. In solchen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschliellich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten” (u.a zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer ubermittelt, fir

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Ubernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemaR nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.
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Parameter Einheit _Erg‘c‘abn_is“ Unsivcherheit meterwerte TWV N F
R e | o |- L
[I;gr;él:&;nz?goamgsulfonséure(PFNS) | pq,, < 0,01 - X[ X
St gl <001 - X | X
‘;ﬁgfli;gi%?g;ﬁglfonséviure(PFI?S) | ug/l < 0,01 | - | . X| X
o gy 1o (FUTDA LANTELL L ak
;ﬁgfégtg;u;g;fg?sulfonsﬁuré(PFUhDS) ‘pg/l <0,01 - X| X
e iogeransaure (PFDoDA) | e | <o : x| X
53?;23212?3;%?5ulfonséiure(PfDoDS) ug/l < 0,01 . X| X
P iscansaure (PFTIOA) | ot | <oozs : JE
;gr;égg};iggﬁéogsulfonséure(PFTrDS) pg/! < 0,025 | - XX
Ellegr\I;l S asa. 1655.05 ol <005 . . /x , X

Erlduterungen zur Ergebnistabelle:

Spalte ,Ergebnis”

»N.N." = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

Spalte ,Unsicherheit* Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).

Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A.": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte ,N* Die mit X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte ,F* Die mit X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.
Anmerkungen:

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

Der vorliegende Priifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.
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Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeinsr Qualitétsnachweis. Fur Proben, die nicht von Mitarbeitern der Priifstelle

&H‘ydrologlgche Untersuchungsstelle Salzburg - Labor' entnommen wurden, ist eine normgerechte Behan lung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
rUfstelle nicht gewahrleistet.” In solchen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchun sergebnisse ausschliellich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten (u.a zu Probenidentitit, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und gitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw, Probenehmer Ubermittelt, fur

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Ubsrnommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgema® nicht unter die Akkreditierung der Priffstells,

Die auszugsweise Vervielféltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung dsrgFri]fstelle.



